
添付資料7　電気・機械要求性能表

電灯

照度（Lx） 一般 LAN設備 外線 内線 冷房 暖房

①屋内温水プール
200以上 適宜 － － － － － － － ○ － ○ ○ － －

200以上 適宜 － － － － － － － ○ － ○ ○ － －

200以上 適宜 － － － － － － － ○ － ○ ○ － －

200以上 適宜 － － － ○ － ○ ○ ○ ○ ○ － － ○

200以上 適宜 － － － － － ○ ○ － － － － － ○

150以上 適宜 － － － － － － ○ － － － － － －

500以上 適宜 ○ － － ○ － ○ ○ － ○ ○ － ○ ○

750以上 適宜 ○ － － ○ － ○ ○ ○ ○ － － ○ ○

200以上 適宜 － － － － － ○ ○ － ○ － － ○ ○

200以上 適宜 － － － － － － ○ － ○ ○ － － －

200以上 適宜 － － － － － － ○ － ○ ○ － ○ ○

200以上 適宜 － － － － － ○ ○ － ○ ○ － ○ ○

200以上 適宜 － － － － － ○ ○ － ○ － － ○ ○

②温浴施設
200以上 適宜 － － － ○ － ○ ○ － ○ ○ ○ － －

200以上 適宜 － － － － － ○ ○ － ○ － － ○ ○

③スタジオ・トレーニング室
200以上 適宜 ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○

200以上 適宜 ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○

200以上 適宜 － － － － － ○ ○ － ○ － － ○ ○

150以上 適宜 － － － － － － ○ － － － － － －

④会議室
500以上 適宜 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○

⑤事務室
750以上 適宜 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑥共用部等
200以上 適宜 － － － － － ○ ○ ○ ○ － － ○ ○

200以上 適宜 ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○

200以上 適宜 － － － ○ － － ○ － － ○ － － －

150以上 適宜 － － － － － － － － － － － － －

200以上 適宜 － － － － － － ○ － ○ ○ － － －

200以上 適宜 － － － － － － ○ － ○ ○ － － －

150以上 適宜 － － － － － － ○ － － － － － －

⑦外構等
適宜 適宜 － － － － － － ○ － － － － － －

適宜 適宜 － － － － － － ○ － － － － － －

適宜 適宜 － － － － － － － － － ○ － － －
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